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1 应在采样地点打开吸附管，在吸附管与空气采样器人气口

垂直连接〈气流方向与吸附管标识方向 一致) ， 应调节流量在

O.5L/min的范围内后用皂膜流量计校准采样系统的流量，采集约

10L空气，应记录采样时间及采样流量、采样温度、相对湿度和大

气压 。

2 采样后应取下吸附管，并密封吸附管的两端 ，做好标记后

放人可密封的金属或玻璃容器中 ，并应尽快分析 ，样品保存时间不

应大于 14d 。

3 采集室外空气空白样品应与采集室内空气样品同步进行，

地点宜选择在室外上风向处。

E. O. 5 标准吸附管系列制备时 ，应采用一定浓度的各组分标准

气体或标准溶液，定量注入吸附管中 ， 制成各组分含量应为

O. 05阵、O. 1μg 、 0 . 4炜、 0.8阅、1. 2μg 、 2μg 的标准吸附管 ， 同时用

100mL/min 的氮气通过吸附管， 5min 后取下并密封，作为标准吸

附管系列样品 。

E.O.6 应采用热解吸直接进样的气相色谱法，将吸附管置于热

解吸直接进样装置中，应确保解吸气流方向与标准吸附管制样气

流方向相反，经 300 'C充分解吸后，使解吸气体直接由进样阀快速

通入气相色谱仪进行色谱定性、定量分析。

E. O. 7 当配置 FID 检测器时 ，应以保留时间定性、峰面积定量 ;

当配置 MS 检测器时，应根据保留时间和各组分的特征离子定性 ，

在确认组分的条件后 ，采用定量离子进行定量 。

E. O. 8 样品分析时 ，每支样品吸附管应按与标准吸附管系列相

同的热解吸气相色谱分析方法进行分析 。

E. 0. 9 所采空气样品中的浓度计算应符合下列规定:

1 所采空气样品中各组分的浓度应按下式进行计算:

(E. O.9-1) 

式中 :Cm 一一所采空气样品中 i 组分的浓度(mg/m3 ) ; 
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mi 一一样品管中 i 组分的质量(μg);

mo 一一未采样管中 i 组分的质量〈μg);

V一一空气采样体积CL) 。

2 空气样品中各组分的浓度应按下式换算成标准状态下的

浓度:

101. 3 '" t + 273 
Ce =Cm × -E「× 一~_:. V CE. O. 9-2) 

式中 :cc--换算到标准体积后空气样品中 i组分的浓度Cmg/m3 ) ; 

P一一采样时采样点的大气压力CkPa) ; 

t-一一采样时采样点的温度('C) 。

3 所采空气样品中 TVQC 的浓度应接下式进行计算:

‘ - n 

C-rv∞= 2::: Cc CE. O. 9-3) 
i=1 

式中 :CTv∞一一标准状态下所采空气样品中 TVOC 的浓度Cmg/m3 ) ;

CC--标准状态下所采空气样品中 t 组分的浓度(mg/nf) 。

注 :1 .ll呼未识别的峰，应以甲苯计.

2 当用 Tenax-TA 吸附管和 2 ，6一对苯基二苯磁多孔聚合物一石串串化主是黑­

X复合吸附管采样的检测结果有争议时，以 Tenax.TA 吸附管的检测结果

为准.
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本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不

同的用词说明如下:

1 )表示很严格，非这样做不可的 :

正面词采用"必须"，反面词采用"严禁" ;

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的:

正面词采用"应"，反面词采用"不应"或"不得";

3)表示允许稍有选择 ，在条件许可时首先这样做的:

正面词采用"宜"，反面词采用"不宜"3

4 )表示有选择，在一定条件下可以这样做的 ，可采用"可"。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:"应符合… ..

的规定"或"应按·…..执行" 。
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引用标准名录

《地下工程防水技术规范>>GB 50108 

《 民用建筑设计统一标准))GB 50352 

《 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范))GB 50736 

《建筑材料放射性核素限量))GB 6566 

《建筑物表面氧析出率的活性炭测量方法))GB/T 16143 

《人造板及饰面人造板理化性能试验方法))GB/T 17657 

《公共场所卫生检验方法第 2 部分:化学污染物 ))GB/T 18204. 2 

《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量))GB 18581 

《建筑用墙面涂料中有害物质限量))GB 18582 

《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量>>GB 18585 

《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量)>GB 18586 

《混凝土外加剂中释放氨的限量))GB 18588 

《色楼和清漆 挥发性有机化合物 (VOC)含量的测定 差值

法))GB/T 23985 

《水性涂料中甲醒含量的测定 乙酷丙酣分光光度法))GB/T 23993 

《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 》

GB/ T 23990 

《建筑胶粘剂有害物质限量))GB 30982 

<0.昆凝土外加剂中残留甲酶的限量))GB 31040 

《胶粘剂挥发性有机化合物限量 ))GB/T 33372 

《室内地坪涂料中有害物质限量))GB 38468 

《建筑防火涂料有害物质限量及检测方法))JG/T 415 
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编制说明

《民用建筑工程室内环境污染控制标准)) GB 50325-2020，经

住房和城乡建设部 2020 年 1 月 16 日以第 46 号公告批准发布。

本标准在 《民用建筑工程室内环境污染控制规范 )} GB 

50325一2010 的基础上修订而成 ， 上一版的主编单位是河南省建

筑科学研究院有限公司、泰宏建设发展有限公司，参编单位是南开

大学环境科学与工程学院、国家建筑工程质量监督检验中心、上海

浦东新区建设工程技术监督有限公司、清华大学工程物理系、深圳

市建筑科学研究院有限公司、浙江省建筑科学设计研究院有限公

司、昆山市建设工程质量检测中心、山东省建筑科学研究院，主要起

草人员是王喜元、刘宏奎、潘红、白志鹏、熊伟、朱军、黄晓天、朱立 、

陈泽广、张继文、金元、巴松涛、邓淑娟、陈松华、王自福、李水才。

本标准修订过程中，编制组开展了《 中国室内环境概况调查与

研究))(( 中国室内氧研究》等课题调查研究，基本摸清了我国室内污

染状况和影响室内环境质量的主要因素及其影响大小，总结了我

国民用建筑工程室内环境污染控制方面的实践经验，同时参考了世

界卫生组织(WHO)、美国《新甲醒法案》、国际标准化组织OSO)等

国外先进技术法规、技术标准 ，为本标准修订提供了技术支持。

为使广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标

准时能正确理解和执行条文规定，((民用建筑工程室内环境污染控

制标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对标准

条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了解

释，对强制性条文的强制性理由做了说明。但是，本条文说明不具

备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准

规定的参考 。
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1 总贝。

1. O. 1 为控制建筑材料和装修材料用于民用建筑工程时，产生的

室内环境污染，本标准从工程勘察设计、工程施工、工程检测及工

程验收等各阶段提出了规范性要求。

1. O. 2 本标准适用于民用建筑工程〈无论是土建或是装饰装修〉

的室内环境污染控制，不适用于工业生产建筑工程、仓储性建筑工

程、构筑物(如墙体、水塔、蓄水池等)和有特殊净化卫生要求的室

内环境污染控制，也不造用于民用建筑工程交付使用后，非建筑装

修产生的室内环境污染控制。

本标准所称室内环境污染系指由建筑主体材料和装修材料产

生的室内环境污染〈包括装饰装修过程中产生的固定家具，有些情

况下土壤也会对室内产生影响，如土壤氧) 。 至于工程交付使用后

自购家具污染、燃烧、烹调等生活工作过程和吸烟等所造成的室内

环境污染问题，不属本标准控制范围。

工程交付使用后，用户会根据使用需要自购活动家具 ，这些家

具往往也会带来污染问题，特别是木制家具。 根据《中国室内环境

概况调查与研究》提供的统计资料，活动家具污染对装饰装修后有

活动家具的总室内环境污染的贡献率约为三分之一 。 为了解决

"无活动家具不超标，有活动家具超标"问题，本次修订确定的室内

污染物限量值，特为工程交付使用后活动家具进入预留了适当净

空间 。

关于建筑装饰装修，目前有几种习惯说法，如建筑装饰、建

筑装饰装修、建筑装潢等，唯"建筑装饰装修"称谓与实际工程内

容更为符合 。 现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》

GB 50210-2018 中第 2 . O. 1 条对建筑装饰装修的定义为保护

也3虫ifzfW.



建筑物的主体结构、完善建筑物的使用功能和美化建筑物，采用

装饰装修材料或饰物 ，对建筑物的内外表面及空间进行的各种

处理过程。

1.0. 3 国内外对室内环境污染进行了大量研究，已经检测到的有

毒有害物质达数百种，常见的也有 10 种以上，其中绝大部分为有

机物，还有氨、氨等。 非放射性污染主要来源于各种人造木板、涂

料、胶粘剂、处理剂等化学建材类建筑材料产品 ，这些材料会在常

温下释放出许多种有毒有害物质，从而造成空气污染;放射性、污染

(氧〉主要来自无机建筑装修材料，还与工程地点的地质情况有

关系 。

在拟订本标准过程中，我们在参考国内外大量研究成果的基

础上进行了大量验证性测试和调查研究，调查研究表明，在我国目

前发展水平下，对氧、甲醒、氨、苯、申苯、二甲苯及 TVOC 等空气

污染物进行控制是适宜的。这是因为:①这几种污染物对人的身

体危害较大，如甲醒、氨有强烈剌激性，对人的肺功能、肝功能及免

疫功能等都会产生一定的影响;氨、苯、甲醒及挥发性有机物中的

有些成分都具有一定的致癌性等。②由于挥发性较强，空气中挥

发量较多，且社会上各方面反响较大 。

本标准主要通过限制材料中长寿命天然放射性同位素错一226 、

仕-232、饵-40 的比活度、氧析出率及空气中的氨浓度，来实现对室

内放射性污染控制。

自然界中任何天然的岩石、砂子、土壤以及各种矿石 ，无不

含有天然放射性核素，主要是铀、牡、错、饵等长寿命放射性同位

素。一般来讲，室内的放射性污染主要是来自这些长寿命放射

性核素 。

居室内对人体危害最大的是这些长寿命放射性核素放射的 γ

射线和氧。 每人每年所受到的天然放射性的照射剂量大约为

2. 5mSv ......., 3. Om丘，其中氧的内照射危害大约占了一半 ， 因此控制

氨对人的危害，对于控制天然放射性照射具有很大的意义。
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氯对人的危害主要来自氧衰变过程中产生的半衰期比较短的、

具有 α放射性的子体产物:钟一218、铅 一214、锐、一 214、钟一214 ，这

些子体粒子吸附在空气中飘尘上形成气溶胶，被人体吸人后沉积于

体内 ，它们放射出的 α 粒子对人体，尤其是上呼吸道、肺部产生内

照射。

根据放射理论计算和国内外大量实际测试研究，只要控制了

铺一226 、牡 -232、御 -40 这三种放射性同位素，也就可以控制放

射性同位素对室内环境带来的内、外照射危害 。

只要建筑物所使用的建筑主体材料和装饰装修材料符合有关

国家限值要求及本标准的要求，同时控制好土壤氨影响，就可以使

室内的氨浓度不超过规定限值。

1. 0.4 本条是将建筑物本身的功能与现行国家标准中己有的化

学指标综合考虑后做出的分类。一方面，根据甲醒指标形成自然

分类见表 1;另一方面，根据人们在其中停留时间的长短，同时考

虑到建筑物内的污染积聚(与空间大小有关) ，将民用建筑分为

两类，分别提出不同要求 。 住宅、居住功能公寓、老年人照料房

屋设施、医院病房、幼儿园和学校教室、学生宿舍等 ，人们在其中

停留的时间较长，且老幼体弱者居多，是首先应当关注的 ， 一定

要严格要求，定为 1 类 。 其他如旅馆、办公楼、文化娱乐场所、商

场、公共交通等候室、餐厅等建筑，要么一般人们在其中停留的

时间较短，要么在其中停留(工作〉的以健康人群居多，因此，将

其定为 E类 。 民用建筑分类既有利于减少污染物对人体健康影

响，又有利于建筑材料的合理利用、降低工程成本，促进建筑材

料工业的健康发展 。

本条所说民用建筑的分类均指单体建筑，对于一个建筑物中

出现不同功能分区的情况，例如，许多住宅楼( 1 类〉的下层作为商

店设计使用 <ll 类〉的情况，或者办公楼<]J类)的上层作为住宅设

计使用 ( 1 类〉的情况等，其室内环境污染控制应有所区别 ， 即应按

实际使用功能提出不同要求 。

• .47 • 
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表 1 有关标准根据甲醒指标形成的自然分类

标准名称 标准号 呼1ft辈指标 适用的民用建筑 类jj1J

宾馆、旅店、招待

所、公共浴室、理发

店、笑容店、影剧院、

录像厅(室〉、游艺厅

《公共场所 (签) 、舞厅、音乐厅、

卫生指标及 GB 37488-2019 :S;;;;0.10mgf m3 体育场 ( -tff ) 、展览 H 
限值要求》 馆、博物馆、美术馆、

图书馆、商场 (店)、

候诊 室、候车(机、

然〉室与公共交通工

具等公共场所

《室内空气
GB/ T 18883- 2002 4二0. 10mg/m3 住宅、办公室 I 、自

质盘标准》

《店主E空气中

甲霞的 GB月 16127-1995 :S;;;;O. 08mgl m3 各类城乡住宅 I 
卫~标准》

1.0.5 标准控制的室内环境污染主要来自建筑材料和装修材料

中污染物的释放。 因此，建筑主体材料和装饰装修材料必须符合

本标准的要求成为执行的关键。 上一版标准发布 10 年来，虽然在

全国的贯彻执行工作已取得很大进展，但由于种种原因， 目前在许

多地方仍未全面执行，因此，本次修订中，继续要求"民用建筑工程

所选用的建筑主体材料和装饰装修材料应符合本标准有关规定"

很有必要 。
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2 术语和符号

2.1 术语

2. 1. 2 环境测试舱是目前欧美国家普遍采用的一种测试设备 ，主

要用于建筑装饰装修材料有害化学物释放量测试，例如，木制板

材、地毯、壁纸等的甲醒释放量测试，可以直接提供甲醒释放量数

据，舱容积大小不等 。 大舱的舱体接近房间大小，可进行整块极材

的测试，模拟程度高，测试结果接近实际，但造价较高 ，运行成本也

较高 ;小舱只能进行小样品测试，代表性差，但造价较低，运行成本

也较低。

2. 1. 8 木塑制品自 20 世纪 90 年代末引人我国之后，已获得广泛

应用 . 2017 年我国木塑产品产量接近 300 万 t. 占世界总产量近七

成，无论是生产、销售还是消费、出口均位居全球第一 。 其定义参

考现行国家标准《木塑地板)) GB/ T 24508一2009 标准，木塑制品

中的"塑"主要指热塑性塑料，包括聚乙烯(PE) 、聚丙烯 (PP)和聚

氯乙烯(PVC)等 。 与木材制品相比，木塑制品外观和质感酷似木

材，并具有和木材一样的加工性能，木塑制品作为全新的生物质新

材料，生产过程不产生甲醒、甲苯 、铅、锡等毒害物质 ，符合国家节

能环保、绿色和可持续发展方向 。
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3 材料

3. 1 无机非金属建筑主体材料和装饰装修材料

3. 1. 1 本条为强制性条文，必须严格执行。建筑材料中所含的长

寿命天然放射性核素，会对室内放射 γ射线，直接对人体构成外照

射危害。 γ射线外照射危害的大小与建筑材料中所含放射性同位

素的比活度相关，还与建筑物空间大小、几何形状、放射性同位素

在建筑材料中的分布均匀性等相关。

目前，国内外普遍认同的意见是:将建筑材料的内、外照射问

题一并考虑，经过理论推导、简化计算，提出了一个控制内、外照射

的统一数学模式，即:

JRa =鱼1ζ 1 (1) 
200 """ 

CJ). • G〓 f工
Iγ= 一旦+」旦+一立-s三 1 (2) 

370 . 260 . 4200 

式中 : Cb 一一建筑主体材料或装饰装修材料中天然放射性核素

铺一226 的放射性比活度 ;

CTh一一建筑主体材料或装饰装修材料中天然放射性核萦

牡一232 的放射性比活度 ;

CK 一一建筑主体材料或装饰装修材料中天然放射性核素

佛一40 的放射性比活度。

注 :本条文说明参考了如下文献·

[ l J OECD. NEA. Exþosure to Radiatiorl from ιhe Natllral Radioactivity i ll 

Buildillg M aterials . Report by NEA , Group oI Experts.1979 : 1-34. 

[2] Karpov Vl. et a1. Estimation of llldoor Gamma Dose Rate . Healthphys.1980 . 

[3] Krísíu k 2M. et a l. Studyalld Sta lldardizlltion of thè R adioactivity of Build­

ing Materiols . 10 ERDA-tr 250 ,1976:1-62. 

• 50 • 
4毛， 她立环保川，



民用建筑工程中使用的无机非金属建筑主体材料商品混凝

土、预制构件等制品 ，如所使用的原材料(水泥、沙石等) 的放射性

指标合格 ，制品可不再进行放射性摇标检验。

凡能同时满足公式。)、(2)要求的建筑材料，即为控制氨-222

的内照射危害及 γ 外照射危害达到了"可以合理达到的尽可能低水

平" ，也就是说，在长期连续的照射中 ，个人所受到的电离辐射照射

的年有效剂量当盘不超过 1mSv。我国早在 1986 年已经接受了这

一概念，并依此形成了我国的现行国家标准《建筑材料放射性核萦

限量 ))GB 6566 等。

3. 1. 2 本条为强制性条文，必须严格执行。 无机非金属建筑装饰

装修材料制品〈包括石材) ，连同无机粉状粘接材料一起，主要用于

贴面材料。 无机非金属建筑装饰装修材料按照放射性限量可分为

A类装修材料、B类装饰装修材料，限量值与现行国家标准《建筑

材料放射性核索限量 ))GB 6566 一致 。 不满足 A 类装修材料要

求 ，但同时满足内照射指数(lR.)不大于1. 3 和外照射指数(Jγ)不

大于1. 9 要求的为 B类装饰装修材料 。

3. 1. 3 加气棍凝土制品和空心率(孔洞率〉大于 25%的空心砖、空

心砌块等建筑主体材料，氧的析出率比外形相同的实心材料大很多

倍，有必要增加氧的析出率限量要求[不大于 O. 015Bq/ (m2 
• s) ]。

另外，同体积的这些材料中 ，由于(空心〉放射性物质减少 25%以上 ，

因此，内照射指数(I~)不大于1. 0 和外照射指数(1y)不大于1. 3 时，

使用范围不受限制 。

3. 1. 4 材料表面氧析出率测定方法有多种，目前，我国无建筑材

料表面氨析出率测定方法的国家标准，因此，在专项研究的基础

上，编制了本标准附录 A。

3.2 人造木板及其制品

3.2.1 民用建筑工程使用的人造木板及其制品是造成室内环境

中甲醒污染的主要来源之一。目前 ， 国内生产的板材有的采用廉

也必圣KF告V.



价的腺醒树脂胶粘剂，这类胶粘剂粘接强度较低，往往加入过量的

服醒树脂以提高粘接强度 。 有关部门对市场销售的人造木板抽查

发现甲醒释放量超过欧洲 EMB 工业标准 A 级品的很多。考虑到

人造木板中甲醒释放持续时间长、释放量大，对室内环境中甲醒超

标起着决定作用，如果不从材料上严加控制，要使室内Ef3醒浓度达

标是不可能的 。 因此，应测定游离甲醒释放量，便于控制和选用 。

3.2.2 - 3.2.4 环境测试舱法可以直接测得各类板材释放到空气

中的甲醒盘，"干燥器"法可以利用干燥器测试板材释放出来的甲醒

的盘。 在实际应用中，两者各有优缺点。 从工程需要而言，环境测

试舱法提供的数据可能更接近实际，因而，欧美国家普遍采用环境

测试舱法，但环境测试舱法的测试周期长、运行费用高，在装饰装修

过程中采用环境测试舱法进行甲醒释放量判定难以做到 。 相比之

下，干燥器法的测试周期短、测定费用低，适合于装饰装修工程情

况，故本标准允许使用"干燥器"法。干燥器法测试申醒释放量按现

行国家标准《人造板及饰面人造板理化性能试验方法)) GB/ T 17657 

的规定进行，试样囚边用不含甲酶的铝胶带密封，测定的游离甲睦

释放量不应大于1. 5mg/L。当发生争议时，以环境测试舱法为准。

本次标准修订，对原标准第 3. 2. 2 条、第 3. 2. 3 条 、第 3 . 2. 4 

条、第 3. 2. 5 条重新进行了调整，主要原因是新修订的现行国家标

准《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醒释放限量 )) GB 

18580 标准仅使用气候箱法，不再使用干燥器法和穿孔法，而气候

箱法测定甲醒释放量过程过长，不适合装饰装修工程的人造板测

试要求;另外，现行国家标准《室内装饰装修材料人造极及其制品

中甲醒释放限量 ))GB 18580 标准允许人造板生产过程中使用干燥

器法(与现行国家标准《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

GB/ T 17657 一致，考虑到人造板生产质量控制的特殊需要) 。

3.3. 1 、 3.3. 2
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3.3 涂料

水性涂料、水性腻子挥发性有害物质较少 ，尤其是
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住房和城乡建设部等部门淘汰以聚乙烯醇缩甲隆为胶结材料的水

性涂料后，污染室内环境的游离审应有可能大幅度降低。

重金属属于接触污染，与本标准这次要控制的七种有害气体

污染没有直接的关系，放在产品标准中规定控制指标比较合适。

水性墙面涂料和水性墙面腻子中 voc 含量不要求在工程过程中

复验抽查 。

水性装饰板涂料、水性墙面涂料、水性墙面腻子的游离甲醒限

量，引用了现行国家标准《建筑用墙面涂料中有害物质限量 >>GB

18582 .而其他水性涂料和水性腻子，本标准规定游离甲醒限量不

大于 100mg/烛，检测方法引用了现行国家标准《水性涂料中甲酶

含量的测定 乙曹先丙酣分光光度法 ))GB/T 23993 的相关规定。

3.3.3 、3.3. 4 室内用溶剂型涂料和木器用溶剂型腻子含有大量

挥发性有机化合物，现场施工时对室内环境污染很大，但数小时后

即可挥发 90%以上，一周后就很少挥发了 。 因此，在避开居民休

息时间进行涂饰施工、增加与室外通风换气、加强施工防护措施的

前提下，目前仍可使用符合国家现行标准的室内用溶剂型涂料。

随着新材料、新技术的发展，将逐步采用低毒性、低挥发量的涂料。

现行溶剂型涂料标准大多有固含量指标，本标准在考虑稀释和密

度的因素后，换算成 voc 指标，与有关标准一致。

其中 ，第 3. 3. 3 条参考现行国家标准《建筑用墙面涂料中有

害物质限量 ))GB 18582.对溶剂型装饰板的 voc 和苯、甲苯十二

甲苯十乙苯限量的有关规定，现行国家标准《木器涂料中有害物

质限量 ))GB 18581 .对溶剂型木器涂料和腻子 voc 和苯、甲苯+

二甲苯十乙苯限量的有关规定和现行国家标准《室内地坪涂料

产品中有害物质限量 ))GB 38468 . 对溶剂型地坪涂料的 voc 和

苯、甲苯+二 甲苯 十乙苯限量的有关规定执行;对没有做出

voc和苯、甲苯+二甲苯+乙苯限量要求的室内用酣醒防锈涂

料、防水涂料、防火涂料及其他溶剂型涂料，本标准第 3.3.4 条

补充了限量指标和检测方法。
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3.3.5 本条按现行国家标准《木器涂料中有害物质限量 )) GB

18581，对聚氨酶类涂料和木器用聚氨醋类腻子的 vc汇、苯、审苯+

二甲苯十乙苯、游离二异氧酸醋(TDI+HDD限量的有关规定执行。

3. 4 胶粘剂

3. 4. 1- 3. 4. 3 目前建筑结构间隙的接缝和建筑构件、组件和装

置之间缝隙密封使用的胶枯剂(密封胶) ，应按相关产品标准中的

胶粘剂类型及成分进行控制。第 3 . 4. 1 条参考现行国家标准《建

筑胶粘剂有害物质限量 ))GB 30982 中，对水性胶粘剂的游离甲醒

限量的有关规定执行 ;第 3 . 4. 2 条将参考现行国家标准《胶粘剂挥

发性有机化合物限量 ))GB 33372 ，对水性胶柑剂、溶剂型胶枯剂、

本体型胶粘剂的 voc 限量的有关规定执行;第 3 . 4. 3 条参考现

行国家标准《建筑胶粘剂有害物质限量))GB 30982 中，对溶剂型胶

枯剂、本体型胶粘剂的苯、甲苯+二甲苯、游离甲苯二异氨酸黯

(TDD限量的有关规定执行 。

民用建筑室内用反应型树脂陶瓷砖胶粘剂〈包括反应型树脂

陶瓷砖填缝剂)和饰面石材用反应型树脂胶枯剂 ，分为水性反应型

树脂胶粘剂和溶剂型反应型树脂胶粘剂，应分别符合本标准中水

性胶粘剂和溶剂型胶粘剂的规定;民用建筑室内用音状乳液基陶

磕砖胶粘剂主要是水性胶粘剂，应符合本标准中水性胶粘剂污染

物限量的规定 。 本标准对水泥基类的陶瓷砖胶枯剂〈陶瓷砖填缝

剂)和饰面石材用胶粘剂不做规定 。 目前具有提升陶资砖与水泥

砂浆层的粘接能力等用于陶瓷砖背面的粘接材料(称为陶器砖背

胶)尚无明确规定 ，该标准将陶瓷砖背胶分为水性乳液基背胶、水

性反应型树脂背胶、溶剂型反应型树脂背跤 ，应分别符合本标准中

水性胶粘剂和溶剂型胶粘剂的规定。

3.5 水性处理剂

3. 5.1 、3.5. 2 水性阻燃剂主要有澳系有机化合物阻燃整理剂(囱
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含量不小于 55% ) 、聚磷酸镀阻燃整理剂(固含量不小于 55%) 、聚

磷酸锁阻燃剂和氨基树脂木材防火浸溃剂等 ，其中氨基树脂木材

防火漫渍剂含有大量甲醒和氨水，不适合室内用 。 防水剂、防腐

剂、防虫剂等处理中也有可能出现甲醒过量的情况 ，要对室内用水

性处理剂加以控制 。

水性处理剂中 voc 含量不要求在工程过程中复验。

由于水性处理剂与水性涂料接近，故游离甲醒含量定为不大

于 100rng/kg 。 测定方法按现行国家标准《水性涂料中甲醒含量

的测定 乙酷丙酣分光光度法))GB/T 23993 的方法进行 ，与本标

准第 3. 3. 2 条保持一致。

3.6 其他材料

3.6.1 本条为强制性条文，必须严格执行 。 本条是对能释放氨的

混凝土外加剂做出的规定，例如，混凝土外加剂中的防冻剂采用能

挥发氨气的氨水、尿素、硝镀等后，建筑物内氨气严重污染的情况

将会发生，有关部门已规定不允许使用这类防冻剂 。 混凝土外加

剂中氨测定方法应符合现行国家标准《混凝土外加剂中释放氨的

限量))GB 18588 的有关规定 。

3.6.2 随着室内建筑装修防火水平的提高，室内用织物和木材会

进行阻燃剂处理，有可能释放氨气 ，应引起足够重视，有必要预防

可能出现的室内阻燃剂挥发氨气造成的污染。

3.6.3 市场调查中发现 ，许多混凝土外加剂(诚水剂)的主要成分

是芳香族磺酸盐与甲醒的缩合物 ，若合成工艺控制不当 ，产品很容

易大量释放甲踵，造成室内空气中甲酶的污染。 因此，能释放甲酶

的混凝土外加剂〈减水剂〉应对其游离甲瞪含量进行控制 。

3.6.4 蒙古合木结构所采用的胶粘剂可能会释放出甲酶，游离甲醒

释放量不应大于 O. 124rngj m3 ，其测定方法应按本标准附录 B

执行。

3.6.5 帷幕、软包等经蒙古合、定形、阻燃处理后，可能会释放出甲

飞毛时每r1*J



醒，游离甲醒释放量不应大于 O. 124mg/时，其测定方法应按本标

准附录 B 执行。

3.6.6 墙纸〈布)又称壁纸(布) ，主要是以纸或布为基材，其他材

料为面层 ，用于墙面或顶棚上的装饰装修材料 ，不包括墙毯及其他

类似的墙挂。

3. 6. 9 民用建筑室内用壁纸胶、基膜的墙纸〈布〉胶粘剂中游离甲

醒、苯+甲苯+乙苯+二甲苯、voc 的测定方法与本标准第 3. 4 

节保持一致。
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4 工程勘察设计

4.1 一艘规定

4. 1. 1 本条为强制性条文，必须严格执行。根据《 中国室内氧研

究 ))(科学出版社 2013. 口的内容和国内外进行的住宅内氨浓度水

平调查结果，建筑物室内氨主要源于建筑材料和地下土壤、岩石，

有地质构造断层的区域也会出现土壤氧浓度高的情况，因此，民用

建筑在设计前应了解土壤氧水平。通过工程开始前的调查 ，可以

知道建筑工程所在城市区域是否已进行过土壤氧测定，及测定的

结果如何。《中国土壤氧概况))(科学出版社 2006 . 1) 巳公布了全

国部分城市区域的初步土壤氧浓度测定结果，未进行过土壤氨测

定的城区土壤氧情况不清楚，因此 ，在工程设计勘察阶段应进行土

壤氧现场测定。

本条所说区域测定，系指某城市、某开发区等城市区域性土壤

氧水平实测调查，由于这项工作涉及建设、规划、国土等部门，是一

项基础性科研工作，因此，宜专门立项，组织相关技术人员参加，最

后调查成果应经过科技鉴定并发表 ， 以保证其权威性。

4.1.2 ((中国室内环境概况调查与研究))( 中国计划出版社 2018. 9)

的第 4 章提到，控制室内装饰装修市染的关键措施是严格控制装饰

装修材料使用量负荷比、控制材料污染物释放量，以及保持必要的

通风换气盏，中国工程建设标准化协会标准《民用建筑绿色装修设

计材料选用标准 ))T/CECS 621-2019 对装修材料选用有具体要

求，并提供了室内装饰装修、污染控制预评估具体估算方法。 另外，

为减少装饰装修造成的现场大量湿材料污染 ，可采用装饰装修一

体化设计 ，选择标准化、集成化、模块化的装饰装修材料/制品，推

广现场装配式装修，避免污染严重的温式现场作业 。
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4. 1. 4 足够的新风聋及良好的空气品质是人身健康的基本要求。

夏热冬冷地区、寒冷地区、严寒地区等采用自然通风的 I 类民用建

筑最小通风换气次数应大于 O. 5 次/h，本条参考了现行国家标准

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 >>GB 50736一2012 第

3 . 0 . 6 条第 1 款 。 自然通风建筑最小通风换气次数测定可以参照

现行国家标准《公共场所卫生检验方法 第 1 部分:物理因素 》

GB/ T 18204. 1一2013 中的示踪气体法。通风措施大体可分为主

动式和被动式两类，主动式通常为机械送、排风系统 ，被动式可采

用自力式排风扇或无动力通风器等，无动力通风器可选用窗式通

风器、外墙通风器等形式。

4.2 工程地点土壤中氧浓度调查及防氧

4. 2.1 目前我国尚未在全国范围进行地表土壤中氨水平普查。

根据部分地区的调查报告，不同地方的地表土壤氨水平相差悬殊。

就同一个城市而言 ，在有地下地质构造断层的区域，其地表土壤氧

水平往往要比非地质构造断层的区域高出几倍，因此 ，设计前的工

程地质勘察报告，应提供工程地点的地质构造断裂情况资料。

全国国土面积内 25kmX25km 网格布点的土壤天然放射性

本底调查工作(其中包括土壤天然放射性本底数值) ， 已于 20 世纪

80 年代末完成(该项工作由原国家环保局出面组织) ，数据较为齐

全，相当一部分城市已做到 2km X 2km 网格布点取样 ，并建有数

据库，这些数据可以作为区域性土壤天然放射性背景资料 。

4. 2. 4 .......,4. 2. 6 这三条皆为强制性条文，必须严格执行。

2003 年至 2004 年住房和城乡建设部出面组织了全国土壤氧

概况调查，幸IJ用国内几十年积累的放射性航空遥测资料，进行了约

500 万平方公里的国土面积的土壤氧浓度推算 ，得出全国土壤氧

浓度的平均值为 7300Bq/m3 •并粗略推算出了全国 144 个重点城

市的平均土壤氧浓度(注 :由于多方面原因，这些推算结果不可作

为工程勘察设计阶段在决定是否进行工地土壤氧浓度测定时判定
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该城市土壤氨浓度平均值的依据) ，首次编制了中国土壤氧浓度背

景概略图(1 : 8000000) 。与此同时 ，在统一方案下 ，运用了多种检

测方法 ，严格质量保证措施 ，开展了 18 个城市的土壤氧实地调查

〈连同过去的共 20 个城市) ，所取得的数据具有较高的可信度 ，并

与航测研究结果进行了比较研究，两方面结果大体一致，并出版了

《 中国土壤氧概况》一书 。 全国土壤氨水平调查结果表明，大于

10000Bq/m3 的城市约占被调查城市总数的 20 % 。

民用建筑工程在工程勘察设计阶段可根据建筑工程所在城市

区域土壤氧调查资料 ， 结合本标准的规定 ，确定是否采取防氨措

施。 当地土壤氨浓度实测平均值较低〈即不大于 10000Bq/m3 )且

工程地点无地质断裂构造时 ，土壤氧对工程的影响不大，工程可不

进行土壤氧浓度测定。当已知当地土壤氨浓度实ïYl~平均值较高

(即大于 10000Bq/m3)或工程地点有地质断裂构造时，工程仍需

要进行土壤氨浓度测定。土壤氧浓度不大于 20000Bq/m3 时或土

壤表面氧析出率不大于 0. 05 Bq/ (m2 
• s) 时 ，工程设计中可不采

取防氨工程措施 。

一般情况下，民用建筑工程地点的土壤氧调查的目的在于发

现土壤氨浓度的异常点 。 本标准中所提出的几个档次土壤氧浓度

限量值(分别为 10000 Bq/m3 、 20000 Bq/m3 、 30000 Bq/m3 、

50000Bq/m勺考虑了以下因素:

(1)从郑州市 1996 年所做的土壤氧调查中，发现土壤氨浓度达

到 15000 Bq/时左右时，该地点地面建筑物室内氧浓度接近国家标

准限量值;土壤氨浓度达到 25000 Bq/m3左右时 ，该地点地面建筑物

室内氧浓度明显超过国家标准限量值。 我国部分地方的调查资料

显示，当土壤氧浓度达到 50000Bq/m3左右时 ，室内氧超标问题已经

突出 。 从这些材料出发 ，考虑到不同防氧措施的不同难度，将采取

不同防氨措施的土壤氨浓度极限值分别定在 20000 Bqjm3 、

30000 Bq/m3 、 50000 Bq/ m3 
• 

(2)在一般数理统计中，可以认为偏离平均值(7300Bq/m3 ) 2 

也础知如，



倍〈即 14600 Bq/m3 )为超常 .3 倍(即 21900 Bq/m3 ) 为更超常，作

为确认土壤氧明显高出的临界点，符合数据处理的惯例。

(3)参考了美国对土壤氧潜在危害性的分级 :1 级为小于 9250

问1m3 ，2 级为(9250~18500) 句Im3 ， 3 级为(l8500~27750) 句/时， 4

级为大于 27750 问1m3 。

(4)参考了瑞典的经验 t大于 50000Bql旷的地区定为"高危险

地区"，并要求加厚加固混凝土地基和地基下通风结构。 本标准将

必须采取严格防氧措施的土壤氧浓度极限值定为 50000 Bql m3 
0 

( 5 )参考了俄罗斯的经验:将 45 年内积累的1. 8 亿个氨测量原·

始数据 ， 以 50000问1m3 为基线，圈出全国氧危害草图 。 经比例尺逐

步放大后发现，几乎所有大范围的室内高氧均落在 50000Bq/m3等

值线内 ，说明 50000Bq/m3 应是土壤〈岩石〉气氨可能造成室内超标

氧的限量值。

大量资料表明 ，土壤氨来自土壤本身和深层的地质断裂构造

两方面，因此，当土壤氨浓度高到一定程度时，需分清两者的作用

大小，此时进行土壤天然放射性核萦测定是必要的 。 对于 I 类民

用建筑工程而言，当土壤的放射性内照射指数(IR. ) 大于1. 0 或外

照射指数(Iy ) 大于1. 3 时，原土再作为回填土已不合适，也没有必

要继续使用，而采取更换回填土的办法，简便易行，有利于降低工

程戚本 。 也就是说， 1 类民用建筑工程要求采用放射性内照射指

数(lRa)不大于1. 0、外照射指数 (lγ )不大于1. 3 的土壤作为回填

土使用。

土壤氨水平高时 ，为阻止氧气通道，可以采取多种工程措施，

但比较起来，采取地下防水工程的处理方式最好，因为这样既可以

防氧，又可以防止地下水，事半功倍，降低成本。 而且地下防水工

程措施有成熟的经验 ，可以做得很好。 只是土壤氧浓度特别高时，

才要求采取综合防氧措施，其中"综合防氧措施"可参照现行行业

标准《 民用建筑氧防治技术规程>>JGJ/T 349 的要求进行。 在实施

防氧基础工程措施时，要加强土壤氨泄露监督，保证工程质量 。
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我国南方部分地区地下水位浅(特别是多雨季节〉难以进行土

壤氧浓度测量。 有些地方土壤层很薄，甚至基层金为石头，同样难

以进行土壤氨浓度测量。 这种情况下，可以使用测量氧析出率的

办法了解地下氧的析出情况。实际上 ，对室内影响的大小决定于

土壤氧的析出率。

我国目前缺少土壤表面氨析出率方面的深入研究，本标准中

所列氧析出率方面的限量值及与土壤氨浓度值的对应关系均是粗

略研究结果。 待今后积累更多资料后，将进一步修改完善。

本标准所说"民用建筑工程场地土壤氨调查"系指建筑物单体

所在建筑场地的土壤氧浓度调查 。

当民用建筑工程场地土壤氨浓度大于或等于 50000Bq/m3 或

土壤表面氨析出率平均值大于或等于 O.3Bq/(m2 • 。时，现行行

业标准《民用建筑氧防治技术规程)) JGJ/ T 349 给出了设计、施工

时需要采取的建筑物综合防氧措施。

4.3 材料选择

4.3.1 本条为强制性条文，必须严格执行 。 按本标准第 3 . 1. 1 条

的规定，无论是 I 类或 E类民用建筑工程，使用的无机非金属建筑

主体材料均必须符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》

GB 6566 的规定。无机非金属建筑装饰装修材料按照放射性限量

可分为 A 类装修材料、B类装饰装修材料 ， 限盘值与现行国家标

准《建筑材料放射性核素限量))GB 6566 一致 。 对 I 类民用建筑工

程严格要求是必要的，因此， 1 类民用建筑只允许使用 A 类无机

非金属装饰装修材料。

4.3. 2 提倡 E类民用建筑也使用 A类材料。当 A 类材料和 B类

材料泡合使用时(实际很可能发生) ，应按公式计算的 B 类材料用

量掌握使用，不要超过，以便保证总体效果等同于全部使用 A 类

材料 。

4.3.4 聚乙烯醇水玻璃内墙涂料、聚乙烯醇缩甲醒内墙涂料或以
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硝化纤维素为主的树脂 ， 以二甲苯为主溶剂的 O/W 多影内墙涂

料 ，施工时挥发大量甲庭和苯等有害物 ，对室内环境造成严重污

染。 我国部分地区已将其列为淘汰产品，可以用低污染的水性内

墙涂料替代 。

4.3.5 聚乙烯醇缩甲醒胶粘剂甲醒含量较高 ，若用于粘贴壁纸等

材料，释放出大量的甲醒且迟迟不能散尽，市场上已经有低、污染的

胶可以替代 。

4.3.6 本条为强制性条文 ，必须严格执行。 沥青类防腐、防潮处

理剂会持续释放出污染严重的有害气体 ，故严禁用于室内木地板

及其他木质材料的处理。

4.3.7 、4.3 . 8 溶剂型胶粘剂粘贴塑料地板时，胶粘剂中的有机溶

剂会被封在塑料地板与楼(地〉面之间，有害气体迟迟不能散尽 。

I 类民用建筑室内地面承受负荷不大，柑贴塑料地板时可选用水

性胶粘剂 。 E 类民用建筑工程中地下室及不与室外直接自然通风

的房间，难以排放溶剂型胶粘剂中的有害溶剂 ，故在能保证塑料地

板黠结强度的条件下，尽可能采用水性胶粘剂 。

4.3.9 内保温墙面应选用环保型保温材料并封闭严密，服醒树脂

泡沫塑料价格低廉，但作为室内保温、隔热、吸声材料时会持续释

放出甲醒气体，故应尽量避免使用腮醒树脂泡沫塑料 。
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5 工程 施 工

5.1 一般规定

5.1.3 为了控制室内环境污染应该在工程建设的全过程严格把

关，其中，施工过程中把好材料关十分关键。 因此，当建筑材料和

装修材料进场检验抽查，发现不符合设计要求及本标准的有关规

定时，不得使用 。

5.1.5 民用建筑室内装饰装修，多次重复使用同一装饰装修设

计，为避免由于设计不适当造成大批量装修工程超标，因此，宜先

做样极间，并对其室内环境污染物浓度进行检测 。

5. 2 材料进场检验

5.2.1 本条为强制性条文 ，必须严格执行。 为保证民用建筑工程

的室内环境质量，符合本标准第 3 章、第 4 章的规定，本条要求建

筑工程主体采用的无机非金属材料必须有放射性指标栓测报告 。

国家有关部门曾对无机非金属装修材料多次抽样检测，发现部分

材料制品放射性超标情况突出，因此要求采用的无机非金属建筑

主体材料和建筑装饰装修材料必须有放射性指标检测报告 。 多年

来，大理石石材未发现起标情况，可放心使用 。

5.2.2 目前从全国调查的情况看 ，天然花岗石石材和佳质砖的放

射性含量较高，并且不同产地、不同花色的产品放射性含量各不相

同，因此，民用建筑室内饰面采用的天然花岗石石材和瓷质砖，应

对放射性指标加强监督，当同种材料使用总面积大于 200ml应进

行复检抽查 。

5. 2.3 本条为强制性条文，必须严格执行。《中国室内环境概况

调查与研究》中的统计结果表明，装饰装修后住宅甲醒浓度超标约
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33% 。 各类装修材料的甲醒污染强度大体排序是:人造板及复合

地板污染强度强，人造板家具污染强度较强，壁纸壁布污染强度居

中或较弱，实木板最弱 。 因此，人造板及复合地板必须严格控制 。

5.2.4 每种人造木板及饰面人造木板均应有能代表该批产品甲

醒释放量的检验报告。 当单体建筑同种板材使用总面积大于

500m2 时，应进行复检抽查 。 具体复栓用样品数量，由检测方法的

需要决定 。 不同的方法须不同的用蠢，具体数量可从各种检测方

法得知 。

5.2.5 、5.2.6 这两条均为强制性条文，必须严格执行 。 voc 等

挥发性有机污染物主要来自各类涂料和胶粘剂，因此，这类产品中

VOC 及苯、甲苯+二甲苯、乙苯、游离二异氨酸醋的含量必须严格

控制 。

5.2. 9 近年来，幼儿园、学校教室的装饰装修污染问题引起社会

广泛关注，反响强烈，为了严格控制幼儿园、学校教室 、学生宿舍的

装饰装修、污染问题，必须提出更加严格要求，在选用建筑装修材料

时，要求对不同产品、批次的人造木板及其制品的甲醒释放盘、涂

料、橡塑类合成材料的挥发物释放量进行抽查复验，抽查复验方法

同本标准第 3 章规定，检验合格后方可使用，老年人照料房屋设施

也可照此执行。

5.3 施 工要求

5.3.1 地下工程的变形缝、施工缝、穿墙管(盒)、埋设件、预留孔

洞等特殊部位是氧气进入室内的通道，因此严格要求 。

5.3. 2 当异地土壤的内照射指数(lRa)不大于 1. 0 ，外照射指数

(1.., )不大于1. 3 时，可以使用 。 此种回填土虽然比 A 类建筑材料

有所放松，但毕竟是天然的土壤，因此，因填土指标未按 A类材料

标准要求 。

5. 3.3 本条为强制性条文，必须严格执行。 民用建筑室内装修工

程中采用稀释剂和溶剂时按现行国家标准《涂装作业安全规程 安

、毛J拙立环保λ



全管理通则 ))GB 7691-2003 的规定，禁止使用含苯〈包括工业苯、

石油苯、重质苯，不包括甲苯、二甲苯〉的涂料、稀释剂和溶剂 。 混

苯中含有大量苯，故也不应使用 。

5.3. 4 本条根据国家标准《涂装作业安全规程涂漆前处理工艺安

全及其通风净化)) GB 7692-2012 的规定 ，涂漆前处理作业中不

应使用苯、大面积除油和清除 18漆作业中，不应使用甲苯、二甲苯

和汽油 。

5.3. 5 涂料、胶粘剂、处理剂、稀释剂和溶剂用后及时封闭存放，

不但可减轻有害气体对室内环境的污染，而且可保证材料的品质。

将剩余的废料及时清出室内 ，不在室内用溶剂清洗施工用具。

5.3.6 本条为强制性条文，必须严格执行。 装饰装修过程中使用

有机溶剂清洗施工用具会造成施工现场严重 voc 污染，直接危

害施工人员身体健康 ，并且，可能污染周围环境，因此严禁使用 。

5.3.7 供暖地区的民用建筑工程在供暖期施工时，难以保证通风

换气，不利于室内有害气体的向外排放，对邻居或同楼的用户污染

危害大，也危害施工人员的健康，因此，以避开供暖期内施工为好。

5. 3.8 壁纸〈布)、地毯、装饰板、吊顶等施工时，注意防潮，避免覆

盖局部潮湿区域。 空调冷凝水导排应符合现行国家标准《 民用建

筑供暖通风与空气调节设计规范 )) GB 50736 的有关规定，是为了

防止在施工过程中滋生微生物，产生表面及空气中微生物污染。

吃，她:æ如银川 ，



6 验收

6.0. 1 考虑到涂料的保养期〈挥发期〉一般为一周，要求工程竣工

验收室内环境检测至少在工程究工 7d 以后。

6. 0.3 民用建筑工程所用建筑材料和装修材料的类别、数量和施

工工艺等对室内环境质量有决定性影响，因此 ，应满足设计要求并

符合本标准的有关规定。

6. 0. 4 本条为强制性条文 ，必须严格执行。

I 类民用建筑室内氧限量值指标确定时 ，参考了世界卫生组

织(WHO)的室内氨浓度建议值 100Bq/时，同时参考了 《 中国室

内氧研究 》实测调查结果:我国全年平均住宅室内氨浓度大于

100Bq/m3 的房间数小于 10% ，还参考了现行国家标准《住房内氨

浓度控制标准 ))GB/T 16146-2015 将新建建筑物室内氧浓度的

年均氧浓度吕标水平确定为 100Bq/m3 限量'值 。 标准将室内氧浓

度限量值确定为 150Bq/m3 ，系主要考虑到本标准规定自然通风

房屋的氧检测条件是对外门窗封闭 24h 后进行检测的情况 。

I类民用建筑室内甲醒浓度指标 0.07mg/时的确定:WHO建议

室内甲醒限量值为 O. 10mg/ m3 ;现行国家标准《室内空气质量标准》

GB/ T 18883 ， ((公共场所卫生指标及限值要求))GB 37488 将使用房

屋室内甲酶限量值定为 O.10mg/时 ，两者均包含装饰装修材料、活

动家具、生活工作过程等产生的甲醒污染;((中国室内环境概况调

查与研究》资料表明，活动家具对室内甲醒污染的贡献率统计值约

为 30% ，本标准本次修订将 I类民用建筑室内甲醒浓度指标定为

O. 07mg/m3 ，相当于为房屋使用后活动家具等进人预留了适当净

空间 。

I 类建筑空气中苯限量值的确定:现行国家标准《室内空气质
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量标准))GB/T 18883 、 《公共场所卫生指标及限值要求 >>GB 37488 

将苯限量定为 0 . llmglm3 。 由于民用建筑工程禁止在室内使用

以苯为溶剂的涂料、胶粘剂、处理剂、稀释剂及溶剂 ， 因此，近年来

室内空气中苯污染已经受到一定控制 ， 同时考虑到活动家具等对

室内苯污染的贡献率 ，本标准将 I 类建筑空气中苯污染限值定为

不大于 O. 06mg / m3 。

氨、甲苯、二甲苯限量值的确定 : 1 类民用建筑室内氨 、 甲苯、

二甲苯限量值指标均比现行国家标准《室内空气质量标准)) GB/ T 

18883 及《公共场所卫生指标及限值要求))GB 37488 更加严格。

I 类民用建筑室内 TVOC 限量指标 0.45mg/旷的确定 ， 与

甲醒等情况类似 ，标准本次修订同样为活动家具进入预留了适当

净空间 。

表 6 . O. 4 注 1 ，表中室内环境指标(除氧外)均为在扣除室外

空气空白值(本底值〉后的测量值。 室外空气污染程度不是工程建

设单位能够控制的 ，扣除室外空气空白值可以突出控制建筑材料

和装修材料所产生的污染。 检测现场及其周围应无影响空气质量

检测的因素，检测时室外风力不大于 5 级，选取上风向适当距离、

地点的可操作适当高度进行〈注意避免地面附近污染惊，如警井

等) ;在室内样品采集过程中采样，雾疆重度污染及以上情况不宜

进行现场检测 。 对采用集中通风的民用建筑工程 ，应在通风系统

正常运行的情况下进行现场检测，不必扣除室外空气空白值。 室

外采样应在室内采样时间范围内进行。 表6. 0. 4中的氨浓度，系指

室内检测的氧浓度值，不再进行平衡氧子体换算。

表 6. 0. 4 注 2 明确 ，污染物浓度测量值的极限值判定 ，采用全

数值比较法 。 根据的是现行国家标准《数值修约规则与极限数值

的表示和判定))GB / T 8170，在该标准中提出有两种极限值的判

定方法一修约值比较法和全数值比较法，该标准进一步明确:各种

极限数值 (包括带有极限偏差值的数值)未加说明时 ，均指采用全

数值比较法;如规定采用修约值比较法，应在标准中加以说明。 考
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虑到许多检测人员对现行国家标准《数值修约规则与极限数值的表

示和判定))GB IT 8170 标准不熟悉，因此，在表 6.0.4 注 2 中进一步

进行了明确 。

6.0.5 公共建筑新风量设计执行现行国家标准《民用建筑供暖通

风与空气调节设计规范)) GB 50736 ，在新风量检测时，原则上应按

设计标准要求的方法进行。

6.0.6 测氨方法研究已有百年历史 ，广泛使用的测氧方法也有很

多，各有其特点。工程梭工验收的建筑室内氨检测与一般情况下

的室内氧检测相比，有如下特点:

(1)测氧属国家强制性要求，检测结果关系重大〈决定建筑物

能否交付使用) ;因此，检测方法及现场操作须统一要求，规范

进行;

(2)氧检测以室内氧浓度"是否超标"为主要目的，属筛选性检

测〈在限量值附近时检测要过细，明显超标或者明显低于限量值时

可以粗些) ; 

(3)检测工作量大，往往时间要求急，因此，过程长的检测活动

不适用(如长期累积式测氧方法等) ; 

(4)我国幅员辽阔 ， 四季分明，各地差异较大，要适应多样环境

条件(例如冷热、潮湿阴雨等) ， 因此，对环境情况敏感的检测方法

尽量不采用 ;

(5)测氨多在工地现场，因此，测氧操作需简便易行，最好现场

可以看到检测结果(工程检测习惯〉 。

根据工程验收室内测氧的特点，中国工程建设标准化协会标

准《建筑室内空气中氧检测方法标准 ))TICECS 569-2019 明确了

适用的 4 种测氧方法:泵吸静电收集能谱分析法、泵吸闪烁室法、

泵吸脉冲电离室法、活性炭盒一低本底多道 γ 谱仪法，并对现场取

样检测提出了具体要求。

6.0.8 民用建筑室内空气中甲醒检测也可采用简便取样仪器检测

方法(现行行业标准《建筑室内空气污染简便取样仪器检测方法 》
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jG/ T 498-2016 中的电化学分析方法、简便采样仪器比色分析方

法、被动采样仪器分析方法等)，测量范围不大于 0. 50μnol/mol 时 ，

最大允许示值误差应为土0. 05μrnol/ rnol。

6. 0. 10 关于民用建筑室内空气中苯、甲苯、二甲苯的检测方法，

参照现行国家标准《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准

方法 气相色谱法)) GB/ T 11737，并进行了改进，设立本标准附

录 D。

6.0.12 、 6. 0.13 条文中的房间指"自然间"，在概念上可以理解为

建筑物内形成的独立封闭、使用中人们会在其中停留的空间单元。

计算抽检房间数量时，指对一个单体建筑丽言。一般住宅建筑的

有门卧室、有门厨房、有门卫生间及厅等均可理解为"自然间"，并

作为基数参与抽检比例计算 。 条文中"抽检每个建筑单体有代表

性的房间"指不同的楼层和不同的房间类型(如住宅中的卧室、厅、

厨房、卫生间等〉。按本标准第 1. O. 2 条规定的范围，在计算抽检

房间数量时，底层停车场不列入抽检范围 。 对于室内氧浓度测量

来说，考虑到土壤氨对建筑物低层室内产生的影响较大，因此，一

般情况下，建筑物的低层应增加抽检数量，向上可以减少。

对于虽然进行了样板间检测，检测结果也合格 ，但整个单体建

筑装修设计已发生变更的 ，抽检数量不应减半处理。

6.0. 14 本条为强制性条文，必须严格执行 。 近年来，多地幼儿

园、学校教室装饰装修后发生甲醒、VOC 超标情况不少，社会反响

强烈，需加强监督管理。 为此 ，幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年

人照料房屋设施装饰装修后验收时，甲蓝、氧、氨、苯、甲苯、二甲

苯、TVOC 的抽检量增加到不得少于房间总数的 50% ，并不得少

于 20 间，当房间总数少于 20 间时，应全数检测 。

6. 0.15 随着房间面积增加，测量点数适当增加是必要的，但不宜

无限增加，据此对条文进行了部分修改，增加了可操作性 。

6. 0.18 工程援工验收室内空气检测的目的在于了解建筑物交付

使用后室内空气中污染物浓度状况是否符合标准规定 ，因此，取样
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检测时的室内通风情况应尽可能与房屋交付使用后保持一致。

采用集中通风的民用建筑工程，现行国家标准《公共建筑节能

设计标准))GB 50189-2015 及《民用建筑采暖通风与空气调节设

计规范 )) GB 50736-2012 均规定室内最小新风盘设计参数为

30m3/(h . 人) ，因此 ，工程竣工验收检测应在通风系统正常运转

的条件下进行 ，只有在此条件下测得的室内氨及甲醒等挥发性有

机化合物浓度数据才与房屋使用后情况一致 。

对于采用自然通风的建筑来说 ，如何使工程验收空气取样检

测时室内通风情况与房屋交付使用后的使用情况一致，情况就比

较复杂。 自然通风建筑由于缺少动力集中通风系统，在门窗关闭

及没有采取其他通风措施情况下，室内通风换气主要靠门窗缝隙，

因此，通风换气情况受门窗缝隙大小、室外风力、风向等环境条件

影响很大。 现行行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计规范》

JGJ 134一2010 规定，居住建筑冬季来暖和夏季空调室内换气次

数为1. 0 次/b ，现行国家标准《 民用建筑采暖通风与空气调节设计

规范)) GB 50736-2012 规定设置有新风系统的居住建筑的最小

通风换气次数应大体大于 O . 5 次/b 。 目前自然通风住宅建筑的实

测情况是换气次数大小不一，分布如表 2、图1((< 中国室内环境概

况调查与研究》所示) : 

褒 2 我国目前住宅建筑的自然通凤换气次被大小分布

通风换气次数(次/h) 三~1 二呈0 . 6 >0. 5 >0. 4 

房间数约占比c%) O. 10 0. 26 O. 30 0. 60 

实测数据表明，约 70% 的住宅房间通风换气次数在 0. 2 次Ih~

O. 5 次jh 之间，多数约在 0. 33 次Ih 上下，超过 1 次/h 的房间仅占约

十分之一。

综上可以看出，涉及通风的标准之间不一致，标准要求与实测

情况差别也很大 ，此情况下 ，如何按房屋使用时的真实通风情况实

施验收取样检测 ，难以简单确定 ，鉴于此 ，标准本次修订时维持了
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图 1 房间数按通风换气率大小分布(2016 年〉

修订前的要求"对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在对外门

窗关闭 1h 后进行" ，此问题有待今后进一步研究 。

6.0.19 采用自然通风的民用建筑工程竣工验收室内进行氧浓度

检测时 ，要求门窗关闭 24h 后进行，主要考虑氧的衰变特性 :氧释

放到室内空气中后 ，一部分会衰变掉 ，放射性衰变计数统计涨落

大，为了测得较稳定数据，有利于发现超标情况，所以 ，要求检测在

对外门窗关闭 24h 以后进行(室内氧浓度会有所积累 ， 比一般实际

情况要求严格). 1类建筑无架空层及无地下室的，抽检比例参照

了现行行业标准《民用建筑氧防治技术规程>)JGJ/T 349 要求 ， 一、

二层房间适当提高。

6.0.20 生态环境保护部《第一次全国污染源普查稀土行业天然

放射性核素调查分析研究》表明，目前，国内大多数稀土企业从事

低水平的稀土矿石采选、冶炼、加工生产，稀土矿石或主要原料(如

精矿〉以及主要固体废物的放射性水平较高，甚至超过自家标准

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准 ))GB 18871-2002 中豁免

要求，对周围环境造成了不同程度的放射性污染。该调查报告

建议加强监管 ， 即根据《放射性污染防治法》的要求 ，对开发利用

伴生放射性矿项目进行放射性环境影响评价等 。 理论上 ， "牡射

气"(氧-220)的辐射效应高于氧-222。为了防止稀土等放射性

矿渣等作为建筑材料使用造成放射性危害，本标准要求土壤氧浓

度大于 30000Bq/rn3 的高氧地区及内蒙古、江苏、广东、山东、湖
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南、江西等地的高仕地区及墙体材料采用矿渣空心建筑材料的 I

类民用建筑，发现室内氨(氧-222)被度超标后，对建筑一层房间

开展氧一220 污染调查评估。 评估方法可以查阅建筑材料的放射

性测量数据(铺、址、钢比活度) ，也可以进行室内氧 -220 浓度测

量，然后根据情况进行处理。

6. 0.21 "当室内环境污染物浓度的全部检测结果符合本标准表

6. 0 . 4 的规定时，可判定该工程室内环境质量合格 。"系指各种污

染物检测项目结果全部符合本标准的规定，各房间各项目检测点

检测值的平均值也要全部符合本规范的规定，否则，不能判定为室

内环境质量合格 。

6.0.22 在进行工程竣工验收时，一次检测不合格的，可再次进行

抽样检测，再次抽样检测仅对不符合项目，按抽检房间数加倍抽样

检测，其检测结果符合本标准表 6 . 0 . 4 的规定时，应判定该工程室

内环境质量合格。再次加倍抽样检测结果不符合本标准规定时 ，

应查找原因并采取措施进行处理。《中国室内环境概况调查与研

究》资料表明 ， 自然通风房屋室内环境污染超标的主要原因为 :装

饰装修材料使用量负荷比高、材料污染物释放量大、通风换气次数

低。 现场工作经验表明 ， 自然通风房屋如果发现超标，宜首先确认

是否是通风换气低的问题，因为采取措施提高通风换气次数比较

容易做到 。

6.0.23 本条为强制性条文，必须严格执行。 室内环境质量是民

用建筑工程质量的一项重要指标，工程竣工验收时必须合格 。 本

条与本标准第 6.0.4 条相呼应并保持一致。
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附录 B 环境测试舱法测定装饰

装修材料游离甲腔、VOC 释放量

环境测试舱法测试板材游离甲醒释放量，舱容积可大可小。

从理论上讲，容积小于 1旷的测试舱也可以使用，但考虑到测试舱

进行测试的具体条件，小舱使用的板材样品量太少，代表性差。
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附录 C 土壤中氨浓度及土壤表面氮析出率测定

本附录参照了原核工业部地质探矿时的有关规定 。

通过测量土壤中的氧气探知地下矿床，是一种经典有效的探

矿方法。 土壤中氧测量仪器，需在野外作业，对温度、湿度环境条

件要求较高。

由于土壤中氧含量一般较高，数量级一般在数百 Bq/m3水平

以上，因此对仪器灵敏度不必提出过高要求，灵敏度可探测土壤氧

放度值不大于 400Bq/m3 已经够了，测量结果取两位有效数字 。

取样器深入建筑场地地表土壤的深度太大，将加大测试工作

的难度;太浅，土壤中氧浓度受大气环境影响大，不足以反映深部

情况。参照地质探矿的经验，一般情况下，取 600mm""_ 800mm 较

为适宜。考虑到采样气体体积的需要 ，采样孔径的直径也不宜太

大，以 20mm-40mm较为适宜。

土壤表面氧析出率的测量方法，通常采用聚集罩积累被测介

质析出的氛，然后进行氧浓度测盘。将聚集罩罩在地面上，土壤中

析出的氧即在翠内积累，氧的半衰期较长(3.82d) ，在数小时内氧

的衰减量很少，因而在较短的时间段内，罩内氧积累盘与时间成

正比 。

氧积累时间段内的任意两个时刻测定的罩内氧量(即氨析出

量) ，可用下列公式计算:

(N.2 - N川)R = ,.. ~ .. " , x v 
A • fJ.t 

式中 :R 一一氧析出率[Bq/(m2 • S) J ，取两位有效数字;

N'I 、 N'2 一一分别为 t) 、 t2 时刻测得的翠内氧浓度(Bq/m3 ) ; 

V一一聚集罩与介质表面所围住的空气体积(m3 ) ; 

(3) 
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A 一一聚集罩所罩住的介质表面的面积Cm2 ) ; 

ð.t 一一一两个测量时刻之间的时间间隔，即 t1 - t2 (s) 。

对土壤表面氧析出率测量来说，在聚集罩开始罩着被测地面

时，罩内空气的氧浓度可忽略不计〈可视为零) ，这是因为野外空气

中的氧浓度一般为几个 Bq/m3 ，因此 ，可将上面的公式中的 N'l 设

为零，不会给测量结果带来明显影响。

这样，公式可简化为:

R N a =-J L × V (4) 
A • ð.t 

关于本标准中提出的氧析出率限值 O. 05问j Cm2 
• s) 、 O. l Bqj 

(m2 • s) 、0.3问j Cm2 • s)等，主要基于以下因素和推算:

(1)根据有关资料，不同土壤的地表氛析出率平均值约为

0. 016Bq/ (m2
• s) ，它是地面以上空气中氧的主要来源。

(2)100m 以下的低空空气中的氧浓度变化范围在 lBq/m3~

10Bq/m3之间，约为 6Bq/m3左右 。

(3)在建筑物中，土壤地表析出的氧主要影响建筑物内的低层

(如 1 层 --- 3 层 ， 即 10m 以下〉 。

据此可以估算出 ，在无建筑物地基阻挡的情况下，当土壤表面

氧析出率为 O. 016Bq/ (m2 
• s)时，室内氨浓度可能达到 60Bq/m3 。

本标准对 I 类民用建筑工程规定的室内氨浓度限量为

150Bq/m3 ，也就是说，当土壤表面氨析出率大于 O.05Bq/ (m2 • s) 

时〔即 0.016Bq/(m2
• 5) 的约 3 倍J ，可能发生室内氧超标。

其他土壤表面氧析出率限量值[0. l Bq/ Cm2 • 5) 、 O. 3问/ C时2 • s) ] 

基本参照、土壤氧浓度限量值，成比例扩大。
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附录 D 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定

本标准本次修订时，引用了中国工程建设标准化协会标准《室

内空气中苯系物及总挥发性有机化合物检测方法标准 ))T/CECS

53 9-2018 的 T一 C 复合吸附管方法，明确了复合吸附管结构性

能和使用要求;简化了标准样制备细节，可更大范围地从市场取得

有证标准物质;增加了检测结果争议时的处理方法;删除了填充柱

方法，符合现阶段分析仪器的发展状况，提高气相色谱仪的使用

效率。

• 
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附录 E 室内空气中 TVOC 的测定

本附录参考了 Indoor ， Ambient and Workρlace Air .- Sam­

pling and Analysis of Volatile Orgαnic Compounds by Sorbent 

Tube / Thermal Desorption/Caρillary Gas Chromatography -

Part 1 : Pumρed Samρling IS0 16017- 1 的原理和方法，还参考

了 indoor air- part 6: Determination of Volatile Organic Com­

pounds in l ndoor and Test Chamber Air by Active 5αmpling 0 1'1 

T enax ta Sorbent , Therrnal Desorρtion and Gas Chromatogra­

ρhy Using Ms or Ms-fid ISO 16000-6:2004 的原理和方法 ，结

合了多年来开展 TVOC检测的实际情况和经验。

本标准本次修订时，引用了中国工程建设标准化协会标准《室

内空气中苯系物及总挥发性有机化合物检测方法标准>)T/CECS

539-2018 的 T一C 复合吸附管方法，采用 T-C复合吸附管方法

方法可以简化取样检测工作 ;允许使用更先进的检测设备，提高工

作效率。 标准物质确定时，参考了人造板、涂料、胶粘剂、地毯、地

毯衬垫和地毯胶粘剂等装修料释放到空气中较突出的污染物种

类 ，结合了国内实际情况和相关方面的研究成果， 参考了 ISO

16000 - 6 ;考虑到实际工作需要，增加了检测结果争议时的处理。

吃Jldzfw.
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